








Fotodokumentation  Bilag 1  

Sagsnr .: 2024 -800 -102   DMR Skimmel  
 

Sagsnr.:  20 24-80 0-102  
Adresse:  NAU  
 

  
# 1 D07 . 
Prøver MY1 -MY5 er udtaget fra sider og 
bund på inddækning efter demontering af 
blindfelt.  
 

 

 
# 2 D02 . 
Prøver MY 6-MY10  er udtaget fra sider og 
bund på inddækning efter demontering af 
blindfelt  

   

 
# 3 D02 . 
Prøver MY 7-MY15  er udtaget fra sider og 
bund på inddækning efter demontering af 
blindfelt.  

 

 
# 4 D03 . 
Prøver MY 16 -MY19  er udtaget fra sider og 
bund på inddækning efter demontering af 
blindfelt.  
 

   

 
# 5 Eksempel på prøveudtagning, her MY6 . 

 

 
# 6 Eksempel på prøveudtagning, her MY7 . 
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Confidential  

*Gann digits over 60 er målt på den fabrikstøbte betonvæg 

Gann Uni1 m B50 føler (0 -200 GD)  



Mycometer

Målt standardværdi: 541,8
Instrument standardværdi (STD VAL): 542

Stuetemperatur ved analysen (mellem 18 og 30°C): 24,7
Reaktionstid (min:sek): 26:50

Løbenr. Prøve nr.
Prøve-
tager

Adresse/ sagsnummer Før rens efter rens
Blind 
værdi 
(BV)

Analyse 
værdi 
(AV)

Mycomet
er værdi 
(MSFV)

Resultat 
kategori

1 MY1 CLEL D07, åbning A, side, inddækning 134,6 111,6 UDG A
2 MY2 CLEL D07, åbning A, bund, inddækning 18,85 20,49 2 A
3 MY3 CLEL D07, åbning B, side, inddækning 129,4 115,9 UDG A
4 MY4 CLEL D07, åbning C, side, inddækning 136,7 116,2 UDG A
5 MY5 CLEL D07, åbning C, bund, inddækning 137,5 114,4 UDG A
6 MY6 CLEL D02, åbning D, side, inddækning 15,83 18,46 3 A
7 MY7 CLEL D02, åbning D, bund, inddækning 14,93 25,57 11 A
8 MY8 CLEL D02, åbning E, side, inddækning 16,29 20,03 4 A
9 MY9 CLEL D02, åbning F, side, inddækning 18,01 19,63 2 A
10 MY10 CLEL D02, åbning F, bund, inddækning 14,97 21,15 6 A
11 MY11 CLEL D02, åbning G, side, inddækning 15,81 16,43 1 A
12 MY12 CLEL D02, åbning G, bund, inddækning 11,99 16,18 4 A
13 MY13 CLEL D02, åbning H, side, inddækning 16,85 18,06 1 A
14 MY14 CLEL D02, åbning I, side, inddækning 17,36 18,38 1 A
15 MY15 CLEL D02, åbning I, bund, inddækning 17,81 35,54 18 A
16 MY16 CLEL D03, åbning J, side, inddækning 16,06 17,19 1 A
17 MY17 CLEL D03, åbning J, bund, inddækning 12,62 14,65 2 A
18 MY18 CLEL D03, åbning K, side, inddækning 16,15 17,74 2 A
19 MY19 CLEL D03, åbning K, bund, inddækning 12,56 18,38 6 A

MSFV = Mycometer surface Fungi værdi UDG = under detektionsgrænsen

Analyseret af:
Analysedato:
Firmanavn: Rambøll

Instrument er kalibreret

CBF
27.06.2024

Mycometer®surface Fungi 
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